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Descripcion del Sector 

Barrio: Puerto Nuevo 

Sector: Puerto Nuevo Sur (Avenida Pineiro frente al Parque Luis 
Munoz Marin) 

La avenida Jesus T. Pineiro en el sector Puerto Nuevo Sur presenta problemas de 
inundacion entre el Parque Luis Munoz Marin y la Calle Andalucia. Esto ocurre en 
ambos lados de la avenida, aunque el problema mas grave es en el lado Parque Luis 
Munoz Marin. 

Justo entre el parque Luis Munoz Marin y la calle Andalucia cruza la quebrada Dona 
Ana. Existe un puente para cruzar el rio y justo en este puente hay un punto bajo donde 
actualmente no hay alcantarillas para manejar las escorrentias de la calle. Esto provoca 
que el agua se comience a acumularse y extenderse para inundar el tramo de la 
avenida. 

Frente al Parque Luis Munoz Marin las estructuras de drenaje estan tapadas, lo que 
impide que las escorrentias puedan fluir a traves del sistema pluvial de la calle 
provocando que el agua el acumulamiento de agua y afecte los vehiculos que transitan 
por la zona. La quebrada Dona Ana esta canalizada pero tiene algunos tramos 
sedimentados. Habia agua en el fondo de la quebrada al momento de nuestra visita, 
por lo que no se pudo precisar cuan sedimentado esta el fondo de la quebrada pero es 
evidente que requiere limpieza. 

Frente al local de Mazda Jr. Perez se encuentra una alcantarilla pequena que segun los 
empleados del local se tapa con mucha frecuencia. Ellos tienen que estar limpiandola 
constantemente para evitar que las inundaciones en el area Ileguen al nivel de piso del 
local. Esta estructura es bien pequena por lo que no tiene capacidad para manejar 
mucho flujo. 

En este estudio se analizaron las cuadriculas G14b, que incluyen parte del Sector 
Puerto Nuevo Sur. De las estructuras analizadas tenemos que el 83% de las 
estructuras estan tapadas o sucias, el 9% limpias y el 9% estan selladas. No se 
detectaron estructuras combinadas. Hay varias estructuras que se encontraron en el 
lugar que no estaban identificadas en los dibujos del Municipio de San Juan. 

Como accion inmediata se recomienda que se limpien y destapen las estructuras 
identificadas en este informe. Es necesario que se le brinde mantenimiento continuo a 
la estructuras para que las mismas se mantengan operando en un nivel optimo. Como 
accion a largo plazo se recomienda hacer un estudio hidraulico e hidrologico para 





estudiar la infraestructura existente. Basado en este estudio se determinara si se debe 
mejorar el sistema pluvial existente o si debe disenar un nuevo sistema pluvial con 
parrillas y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona. 
Se recomienda que se de mantenimiento constante a las estructuras, principalmente en 
los puntos bajos que es donde siempre ocurren los problemas de inundacion. Pudiera 
ser necesario un dragado en el Canal Dona Ana para que el caudal pueda fluir 
libremente como tambien para aumentar su capacidad. Para realizar cualquier diseno 
que se requiera, es necesario que se obtenga un plano de "As-built" y topografia 
actualizado de la zona. 

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por 
intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a 
largo plazo a tomar. 

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de planos 
usados para el mismo. 





REGION # 2 
	

ESTUDIO DEL PROBLEN 

DEL MUNICIPIC 

RESUMEN DE 

'\RRIO 	PUERTO NUEVO 

~ECTOR: 	PUERTO NUEVO SUR (FRENTE Parque Luis M. Marin) 

BRIGADA: 	JAVIER CARTAGENA 

HECTO CORREA Jr. 

rFECHA 	CUADRICULA ESTRUCTURAS 	LOCALIZACION / DIRECCION 	 DESCRIPCION DE LA CON.DICI 

10/5/2009 	G16b 	S-001 a S-004 	Int. Ave Pineiro / Ave Andalucia 

Estructura S-001 no presenta problei 

001B, S-002, S-003B esta parcialmen 

003 tiene hueco de curb inlet sucio. I 

sucia. Estructura S-001 es bien pequE 

manejar todo el flujo que viene por I 

estructura S-002 esta roto y creo huE 

10/5/2009 	G16b 	S-005 a S-009 	
Ave Pineiro (entre parque Luis M 

Marin y ave Andalucia) 

Estructura S-005, S-006, S-00613, est 

S-007, S-008 esta parcialmente tapai 

esta sellado. Estructyura S-009 no se 

descarga a la quebrada, S-007C esta 

la avenida se inunda. Justo en el puE 

Dona Ana esta ubicado el punto bajc 

en este punto. La mas cercana es la , 

esta entre el puente y la avenida An ,  

10/5/2009 	G16b 	
S-010 a S-019 Ave Pineiro (frente parque Luis 

Munoz Marin) 

ructura S-010, S-012, S-01~  
an parcialmente tapadas. Estruci 

ructura S-013 y S-015 estan com 

parrilla de estructuras S-011, S-013 

017, y S-018 estan parciafinente tar 

la entrada al Parque Luis Munoz Mi 

tiene pobre drenaje y en su mayori 

tapadas. EI alto nivel de flujo en la i 

influye en la inundacion del area. 

H:\08PR099\C00\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\PUERTO  NUEVO\PUERTO NUEVO SUR\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Res 





ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 

r~EGION No. 2 	 ~~ CS'A 

BRIGADA: No. 3 CSA G ,oup Architects and Engineers, LLP 

BARRIO: Puerto Nuevo 

SECTOR: Puerto Nuevo Sur (Frente parque Luis Munoz Marin) 
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cwn 

~ 
o 

~ ~ z ~ ~ w 

a 
~ Xwg 

w 
wgo 
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Int Ave Pineiro / Calle 
G16b G16a-S001 1 

Andalucia 

Int Ave Pineiro / Calle 
G16b G16a-S001 B 1 

Andalucia 

G16b 
Int Ave Pineiro / Calle 

G16a-S002 1 Curb Roto 
Andalucia 

Int Ave Pineiro / Calle Sellado. No tiene tapa sobre 
G16b G16a-S003 1 

Andalucia acera 

G16b 
Int Ave Pineiro I Calle 

G16a-S003B 1 
Andalucia 

G16b 
Int Ave Pineiro / Calle 

G16a-S004 1 
Sucia. Requiere un poco de 

Andalucia limpieza 

Ave Pineiro (entre Calle 
G16b Andalucia y Parque Luis G16a-S005 1 Estructura y parrilla sucias. 

Munoz Marin) 

Ave Pineiro (entre Calle Sucia. Hueco de entrada de  
G16b Andalucia y Parque Luis G16a-S006 1 

curb inlet parcialmente tapada  
Munoz Marin) 

Ave Pineiro (entre Calle Sucia. 	Parrilla parcialmente 
G16b Andalucia y Parque Luis G16a-S006B 1 

tapada 
Munoz Marin) 

Ave Pineiro (entre Calle 
G16b Andalucia y Parque Luis G16a-S007 1 

Munoz Marin) 

Ave Pineiro (entre Calle 
G16b Andalucia y Parque Luis G16a-S00713 1 

Munoz Marin) 

Ave Pineiro (entre Calle 
G16b Andalucia y Parque Luis G16a-S007C 1 Descarga a Quebrada 

Munoz Marin) 

Ave Pineiro (entre Calle 
G16b Andalucia y Parque Luis G16a-S008 1 

Munoz Marin) 

Ave Pineiro (entre Calle 
G16b Andalucia y Parque Luis G16a-S009 X No se encontro en sitio. 

I Munoz Marin) ~ 



ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 
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G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S010 1 
Luis Munoz Marin) 

G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S011 1 
Sucia. Parrilla parcialmente 

Luis Munoz Marin) tapada 

G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S012 1 Parrilla sucia 
Luis Munoz Marin) 

G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S013 1 Parrilla tapada 
Luis Munoz Marin) 

G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S014 1 Parrilla tapada 
Luis Munoz Marin) 

G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S015 1 
Hueco de curb inlet 

Luis Munoz Marin) parcialmente tapado 

G1Rb Ave Pineiro (frente parque 
G16a-S016 1 Parrilla parcialmente tapada 

Luis Munoz Marin) 

G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S017 1 
Hueco de curb inlet 

Luis Munoz Marin) parcialmente tapado 

G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S018 1 
Hueco de curb inlet 

Luis Munoz Marin) parcialmente tapado 

G16b 
Ave Pineiro (frente parque 

G16a-S019 1 
Luis Munoz Marin) 

TOTAL TAPADAS Y/O 

	

SUCIAS 	 19 

	

TOTAL LIMPIAS 	 2 

	

TOTAL SELLADAS 
	

2 

	

TOTAL COMBINADAS 	 0 

	

TOTAL 	 23 

% TAPADAS Y/O 
SUCIAS 83% 

% LIMPIAS 10% 

% SELLADAS 9% 

% COMBINADAS 0% 



` \ 

` 
` 	\~ 

~ 

/\ 

\ 

~ 	 ~ \ 

0 

0-2-  
CB ~ 

12" 
~ ~ 

. 	o ~ _----- 

` 

\ 	\ 

\\ 	\\ m 

77D 
0 

°~ 
"G~( 
~~»' 
~ 

/ 	/ 
/ 

~. 

\ 

~ '-- 	\ 

-- 

o ' 

ci 
ci 

_ 
` 
~ 





................................. 

 

S — ---- 

PARA TUBOS 

°%** CSA 
C"oro„p Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA:  S Octubre 2009 	 HOJA 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 1 	c ((p I S-  Oc PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 	 Ave Pineiro  

OCURRE INUNDACION 	 N&NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	~CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ~CAT H BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en piano MS) Simple ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	 LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 	O EXIST / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. _ 	•  ❑ LI PI 	SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA IMPI 	UCIA ❑ MALA 	❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ~ 	 't 	 ~,~ ... 	........ 	................................. 	,  
~ 	 Q,~-  ~~~ 	~ 	.. 	~ ~-~t  

,....... 	.... 	..... 	............ 	... 	.. .t.~ ......
~

..... 1 	..........~. '} 	 :~:. ........~~:~-~~~ .............1~Y~~xWV  Z................... 
~, . 	 ~ 	l ................... 	....~ .........~ ...... 	................................................................................................................................................................................. 

............................. .......................  

❑ 

p 

Parr. esada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Pu to alto 

Punto bajo 

❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO N0. CIMG 6 ~4Co'' 

FOTO N0. CIMG 

FOTO N0. CIMG 

RECO NDACION 'CCION INMEDIATA 	 ~ 	❑ ACCION INTERMEDIA 	~ LARGO PLAZO ............................:............................... .......................................................................................................................................... 	..... 	................................ 
❑ LIMPIEZA, DESTAPAR 	 ~ ESTUDIO H-H PRIMERA VISITA 	 .......................................... ,. ... 	... . 	.............................................................................. 	 ................................................................................ 	....................... 

❑ SEGUNDA VISITA 0 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA 





0♦®
* 
 CSA 	 PROYECTO ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

csna,,,,p Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  5 Octubre 2009 	 HOJA 	Z' 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 (:.~;6 6. S- 00 I PUERTO NUEVO 

SECTOR 	 . 

CALLE / UBICACION: 	 Ave Pineiro  

OCURRE INUNDACION 	 R040 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	26DA VEZ QUE LLUEVE ~ 
TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN 	❑ HW ❑ CROSS INLET J❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en piano MSJ 	 ❑ Simple 

	XM H 

  ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	'S$121 ~~SUCIA ❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA 	❑ LIMPIA/SUCIA ❑ TAPADTAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ~i<NA  MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

S -  TUBO/B .C. _  N: IMPIOYsUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. = ❑ LIMPIO/SUCIO MTAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. = ❑ LIMPIA/SUCIO ?XTAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA MP 	SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) _ 	SI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

El Par . Sellada 

Punto alto 

~ 	 ❑ Punto bajo 

—~ 	~ 	 ❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

I 	I 	 i 	 s- 

FOTO N0. CIMG Ci~~cJ 
FOTO NO. CIMG  

FOTO N0. CIMG S -  ---- 

PARA TUBOS 

RECOMENDACION : 	 ~kCCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~LARGO PLAZO 
................................................. 	..... f  .. ......................................... \..................................................................................................

EiO 

 
LI PIE 	DESTAPA 	H-H PRIMERAVISITA 	 .~ ......................................:.................................................,.. ....................... . 	...... 	...... .......................................................... 	. 

❑ SEGUNDA VISITA 	 0 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ,. ............................................................................... 	 ................................................................................................................................ 





S —  --- 

PARA TUBOS 

+*++5 CSA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

csAo~ , Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  -5  Octubre 2009 	 HOJA  

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 1 	C IL-b S - 4z)b 12—  I PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 	 Ave Pineiro  

OCURRE INUNDACION 	/ 	 TIfi1S/NCl 	 n fYIN F1/FNT(1 r1F T(1RMFAITA 	41-eGr)/! VF7 (11IF I I IIFVF Vt~-•~ 

TIPO ESTRUCTURA 	CURB INLET 
a-'F- `~rl " - - 

❑ CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: C"10 	• 

1- PARRILLA 	 IN 	MP 	UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	XTAPADAE =.TAPADA 	❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 	,EXIS E ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. = 	-~ 	L~ ❑ LIMPIO/SUCIO WTAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. ='~' t ❑ LIMPIA/SUCIO QWTAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ,k'LIM PI SUCIA ❑ MALA 	❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) a~R ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ............................................................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G~'Ct-~..Y 	1~'-w ~ 	 ............................................................................ c 	~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 

,.. ........................................................................................................................................................................................................................................................... 
I 1  I  ( ❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada ( ; ~ 

C ❑ Punto alto ; ' I 

( ❑ Punto bajo 

~ j ❑ En pendiente 

( I ~ I FLUYE HACIA 

I ! S- 

FOTO NO. CIMG  

FOTO NO. CIMG  

FOTO N0. CIMG 

RECOMENDACION : 	 E'RCCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	MI LARGO PLAZO 

	

... RIMERA VISITA .................................. 	
MP 	DESTAP. ... ............:

...

.........................................................................KESTUDIO .H:.H........... .... :~ .............................................................. 	............. 	 ... 

Q SEGUNDA VISITA 	 . 0 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ... 	............................................................. 	.. 	 ................................................................................................................................... 





❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 

❑ NO NIVELADO 

❑ NO NIVELADO 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ OTROS 

S- ---- 

PARA TUBOS 

'%s CSA 
CSA Oro" Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: !~ Octubre 2009 	 HOJA 	4 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 G v ko 6 I s - oc"3 PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 	 Ave Pineiro 	QVI 	LOI.~ft_ 

OCURRE INUNDACION , 	SI/NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA ,N~SDA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en piano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE 

1- PARRILLA 
	

LIMPIUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 
	

❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 
	

❑ BUENA 
	

❑ MALA 

4- TUBO/B.C. _ 
	

❑ LIMPIO/SUCIO 
	

❑ TAPADA 

5-TUBO/B.C. 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 
	

❑ TAPADA 

6- TU BO/B.C. 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 
	

❑ TAPADA 

7-TUBO/B.C. 	 ❑ LIMPIA/SUCIO 
	

❑ TAPADA 

8- CUNETA 
	

❑ LIMPIA/SUCIA 
	

❑ MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 	XSI 
	

❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEM A:........... ~c~...........`a'`T~. u ........... .... 	. ~ .....~ ~ .....~f~,~..~ ...................................................... ... 	 ~ ... . 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

~ 	 I 	 ( 	 ❑ Parr. Sellada 

I 	 I 	 ( 	 ❑ Punto alto 

❑ Punto bajo 
~ 

❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO N0. CIMG 
 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

	

RECOMENDACION : 	 xACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~LARGO PLAZO ................................................................................................................................. 	.... 	................................ 

	

PRIMERA VISITA 	 ❑ LIMPIEZA, DESTAPAR 	 ..~ ESTUDIO H-H ................................................................ 

	

❑ SEGUNDA VISITA 	 ~ SE RE~UIERE SEGUNDA VISITA ........................................................................... 	 ................................................................................................................................... 





*:**A* CSA 
	 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

CS ► G~„ Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  5 OCtubre 2009 	 HOJA 	15 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 1 	(` i(~ ip S - oO'~~  0,  PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 	 Ave Pineiro 	A 	c.t;c..~ 

OCURRE INUNDACION 	 RA ~̀/NO 	❑ CODIEVENTO DETORMENTA 	M6DAVEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN ,,QKMH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 
❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 LIMOSUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA 	APD ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 0 EXISTE 	ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. = '(:i-MPIO SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. = 	I'~C~ ❑ LIMPIA/SUCIO QL~ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) YSI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

	

j 	 ❑ Pu nto bajo 

, 
I 	~ 	~ 	 ❑ En pendiente 

_ 	 I ~ 	 FLUYE HACIA 

I 	I 	l 	 ! 	 s- 

FOTO N0. CIMG ~ò  

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 
S— 

PARA TUBOS 

	

RECOMENDACION : 	 '"~] ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	,~LARGO PLAZO 
.... 	.............. ......... 	 ............................................................ ..... ............................... 

	

PRIMERA VISITA 	 ; 	I PIEZA ESTA—  PAR~ 	 ESTUDIO H-H 
. ..... 

	............................................................. 	 ................................. . 	............................................................................................ 
SE RE UIERE SEGUNDA VISITA 

	

D SEGUNDA VISITA 	 ❑ ...........Q .............................................................................................................. ,........ 	................................................................... 	 ............................................... 





o%o CSA 
c" cw.. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN 1UAN 

FECHA: .J Octubre 2009 	 HOJA 	ul 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 611166  S- 00 PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: Ave Pineiro c.te~ 
r 	

OL A'/f W .3  - 

OCURRE INUNDACION S NO 	❑ CON EVE 	O DE TORMENTA 	~CADA VEZ QUE LLUEVE ju  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN 	❑ MH ❑ F{W ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ,,~KLIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 

	

	 ❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO ,);1'LIMPIA-%!M~j 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 	. 	XIST 	ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. = 	I  ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TU BO 	.0 ~  LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ 	PIA/SUCIA ❑ MALA 	❑ NO DRENA 	❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ; 	SI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ............................................................................N4!............. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ..... ~ 	... 	. 	. 	......... ,.R.k.....'~ ..;........................................................................... 

... ........................................................................................................................................................................................................................................................... 
❑ Parr. pesada 

( 	 ~ 	 ❑ Parr. Sellada 

i 	 ❑ Punto alto 

~ 	 .unto bajo 

I 	~ 	j 	 I 	 ❑ En pendiente 

~ 	I 	 ~ 	 FLUYE HACIA 

I 	i 	I 	s- 

FOTO N0. CIMG 640-f 

FOTO N0. CIMG &4CS--  

FOTO N0. CIMG S —  ---- 
PARA TUBOS 

	

RECOMENDACION : 	 ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~LARGO PLAZO 
............ 	......................................................... 	............... ........................................................................................................................... 	. 	................................. 

.. ....PRIMERA.VISITA  ................................... ❑ LIMPIEZA, DESTAPAR ......................................................................................... ~ESTUDIO .H :H........... 

	

............. ............. 	 . 	 ......... 

	

❑ SEGUNDA VISITA 	 ❑ SE REQUIERE SEGUNDA VISITA . ............................................................................................................................................................................................................................................................. 





S— 

PARA TUBOS 

CSA 	 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cs,c~„p Architects and Engineers, LLP 	FECHA: 	OCtubre 2009 	 HOJA 	q 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 a kc h S-  PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 	T~~eb A 

OCURRE INUNDACION ,[~~NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA ~ADA VEZ QUE LLUEVE,~~~ 
TIPO ESTRUCTU RA 	 URB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en piano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MS] ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA UCI 	❑ TAPADA/P.TAPADA 4R(LIMPI4 ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA4Q~~ 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA ~EXISTE . 	 OTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ .Lvgzg~SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B . C. =  l 	 LIMPI 	UCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA MPI 	UCI ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	 SI ❑ No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 	 > ' , 	~ ~  ~,~.~ .......`~=~......5~~ ...............~...... ~....... 	~~- 1~ .... 
~ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

❑ Parr. pesada 

i 	I 	❑ Parr. Seilada 

— 	 ~ 	 ❑ Punto alto 

f — 	 I 	❑ Punto bajo 

(~ 	 ~ 	 ~ ~ 	~ 	 ❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG  

FOTO NO. CIMG  

FOTO NO. CIMG 

RECOMENDACION : 	 .•E –ACCIO 	EDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	,~LARGO PLAZO ........................................................... 	... 	.......................... 
~ 	 IMPIE DESTAPAR 	 ~ESTUDIO H-H PRIMERA VISITA 

.....~ SEGUNDA_VISITA  ..................................0 SE REQUIERE.SEGUNDA,VISITA.................................................................................................................. 





o%** CSA 
CS,,om.p Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA:  5-  Octubre 2009 	 HOJA 	8 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 Gtob, S - 00' PUERTO NUEVO 

SECTOR  

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 	 ;S~ &0 

TIPO ESTRUCTURA ~~CURBINLET ❑ CATCH BASIN 

❑ Existe pero no esta en piano MSJ 	 ❑ Simple 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 

❑ Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. _ 

5- TU BO/B .C. = ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

6- TUBO/B .C. =  ❑ LIMPI 	SUCI ❑ TAPADA 

7 - TUBO/B .C. = 	P LIMPI ❑ TAPADA 

8 -  CUNETA Y~ MPIA/enA) ❑ MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 
WI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

~ 	I 	❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

~ 	 ❑ Punto bajo 

~ 	 n pendiente 

FLUYE HACIA 

❑ CON EVENTO DE TORMENTA 

❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 

❑ 1/4 

❑ 1/2 

❑ Completo 

❑ LIMPIA/SUCIA 	VIAPA .TAPAD l  

.kLIMP SUCI 	 ❑ TAPADA/P.TAPADA 

❑ BUENA 	 ❑ MALA 

❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 

❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

29 CADA VEZ QUE LLUEVE +'U'L W , 

❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ NO DRENA ❑ OTROS 

S- 

FOTO N0. CIMG C— ~4—_JG 

FOTO NO. CIMG  

FOTO NO. CIMG S — ---- 

PARA TUBOS 

RECOMENDACION : 	 ..~ ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~LARGO PLAZO 
PRIMERA VISITA ................................. 	

.PI 	
ESTAPAR.......................................................................................:..

~ ESTUDIO..H :H........... ~ ............................................................ 	.................................................................................................................. . . ....... 

❑ SEGUNDA VISITA 	 0 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ................................................................................. 	.... 	 ................................................................................................................................... 





S — ---- 

PARA TUBOS 

CSA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

C.,Gmup Architects and Engineers, LLr 	FECHA:  J OCtubre 2009 	 HOJA 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 (Gj(f, b S - PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 	 ~S /NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	XCADA VEZ QUE LLUEVE 4L)i'  

TIP ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW W CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

Existe pero no esta en plano MSJ 	 ❑ Simple 	 ,~/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

. ❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ❑ LIMPIA/SUCIA 	,,0KAPAD .T`  A 	❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPI SUCIA,,> 	❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 	 ❑ BUENA 	 ❑ MALA 	❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIA/SUCIO 	❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA 	 ❑ I IMPIA/SUCIA 	❑ MALA 	❑ NO DRENA 	❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	 SI 	 ❑ NO 

DESCRIPCION D L PROBLEMA: 	~ 	 ` 	' 
....... 	 .......... ........ ~.....4`~ .............

~
. ...... 	 ..: ... .. :............................................................................................................................. 

::~~ ...........~ ........: ........... 	 - 	 ........................................................................................................................................... 

.............I~ .~ ....................~ .......... 	...... 	....~ ............. 	...~ .......~ ..... 	... 	. 	....................::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::: 
........ 	... 	... .. 	.. 

,~ ............. ....... 	............C~ .................. .................................... ............... ......,................... 

	

i 	( 	~ 	I 	I 	I 	~ 	❑ Parr. pesada 

Parr. Sellada 

Punto alto 

I ❑ Punto bajo 

❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG  

FOTO N0. CIMG 

FOTO N0. CIMG 

RECOMENDACION : 	~ 	NMEDIATA 	 ❑ CCION INTERMEDIA 	L'~ LARGO PLAZO 
.......................................................................... 	 .......................................................... A..................................................... 	................................ .. ................ 	... 	 .. .. 

IMERA VISITA 	 LIMPIE DESTAPAR 	 ~ESTUDIO H-H SEGUNDA VISITA ...................................

❑ SE RE UIERE SEGUNDA VISITA ................................................................................... .................Q........... ....... .......... ..... ......... ............. . .................  





*eo+*  CSA 
CS ► G~p Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA:  < Octubre 2009 	 HOJA 	ID 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 Gw L I S -0 (,j -4- PUERTO NUEVO 

S ECTO R 

CALLE / UBICACION: 	 Ave Pineiro 

KJ  
OCURRE INUNDACION 	 kioN0 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	,~CADA VEZ QUE LLUEVE  
TIPO ESTRUCTURA XCURB INLET ❑ CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	OTROS 

❑ Existe pero no esta en piano MSJ 	❑ Simple 	 ❑ 1/4 	❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	❑ Doble 	 ❑ 1/2 	❑ Pluvial/ Sanitario 
~ ;, PsV- ~t~. ~;~,,~ ~~ 	~; ~ v 	❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE:  

1- PARRILLA 	 ❑ LIMP ~ UCI 	 ❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPAD 	. 	PADA 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 	 ❑ BUENA 	 ❑ MALA 	.WfNO EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

S -  TU BO/B .C. _ 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 	PTAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. 	 ❑ LIMPIA/SUCIO 	PZTAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA 	 ,~]"LIMPI 	CIA ~ 	❑ MALA 	❑ NO DRENA 	❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	,[~ s 	 ❑ NO 

DESC PCION DEL PROBLEMA: V 	- 	 ci 	~ 	..1 	'~ , ..................................................~ ......... 	~ .......... 	r.............. o..............~ ..~ ............c 
	l~  ~

......~~ ... ~............. 
~ , 	 r 

. ............................................................... 	........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 
i 

I 	 ❑ Punto alto 

I ~ 	 A"Punto bajo 

❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO N0. CIMG 6C(j 

FOTO NO. CIMG t WV 

FOTO NO. CIMG S —  ---- 

PARA TUBCS 

RECOMENDACION : 	 A-ACCION INMEDIAT 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~RGO PLAZO 
,....... ............................................................. ~.......................................................................................................... .......................... 
..~" tIMERA VISITA 	 PIE ; ESTAP 	 M.ESTUDIO H-H ......

❑ 

SEGUNDA VISrTA ..................................

❑ SE RE
...

UIERE SEGUNDA VISITA.................................................................................................................. ..............................................................................................Q.......................................................................................... 





®®~® G.SA 	 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cs,,r, Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  5 Octubre 2009 	 HOJA 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARR10 

2 (c- IG kj S- PUERTO NUEVO 

OCURRE INUNDACION 	 AtUNO 	

WMH 

ON EVENTO DE TORMENTA 

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN 	❑ HW ❑ CROSS INLET 

~Existe pero no esta en plano MSJ 	 ❑ Simple 	 ❑ 1/4 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3-  ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4-  TUBO/B.C . _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5-  TU BO/B.C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B.C . _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7-  TU BO/B.C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8-  CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	IkIs I ❑ NO 

DESCRIPCION DEL 	PROBLEMA: 	............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
~ 	 I 	 ( 	❑ Parr. pesada 

~ 	 I 	 I 	❑ Parr. Sellada 

; 	 ❑ Punto alto 

I 	❑ Punto bajo i 	I 	 ~ ~ 	 ! 	 ❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

s- 

FOTO NO. CIMG  

FOTO N0. CIMG 

FOTO NO. CIMG s- ---- 
PARA TUBOS 

	

RECOMENDACION: 	J~ACCION INMEDIAT 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	,
-............................. ........ ................:..... 	.......~~.................  ......................... .  ..............................  .. 	

LARGO PLAZO 
... ............ .. 

	

PRIMERA VISITA 	 IE DESTA~ ( 	~-L 	 ESTUDIO H-H 
........................................................... 	............. 	...r:r.................... ~ .............................................................................................................. 

	

„SEGUNDA VISITA 	 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA 

....... ....................................................................................................................................................................................................................................................... 





S - ---- 

PARA TUBOS 

00*+** `.SA 	 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cs.o,., Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  57  OCtubre 2009 	 HOJA 	1z 

I: :T[t1,~7e 	►  . C. 

DISTRITO/REGION CUADRICULA I 	ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 1  C lG S- OO--Ir—  PUERTO NUEVO 

3ECTOR 

CALLE / UBICACION: 	 Ave Pineiro 

OCU RRE I N U N DACION 	 MNO 	❑ CON EV NTO DE TORMENTA 	W~ADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

X/Existe pero no esta en plano MSJ ❑ Simple 	T' ~~ ❑ 1/4 

~ 
❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble 

~~ 
Ir 	❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA ❑ NO EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA • 	❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) V'sI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 	' _ ~~,,'~ i (~ 	~~C ► 	 ~ ........................................................................................ 	......... 	...............................T ...........,............. .................... 	.....~°........ ~ .... ~ 	 ~~~r+ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
I 	❑ Parr. pesada 

i 	❑ Parr. Sellada 

( 	 ~ 	 ❑ Punto alto 

~ 	 ❑ Punto bajo 

❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG 6—fGj 
FOTO NO. CIMG 

FOTO N0. CIMG 

REC ENDACION : 	 ❑ ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~LARGO PLAZO 
..... 	. 	................................................................................................................................................................................................................ ... ... 	 ........ 

PRIMERA VISITA 	 ❑ LIMPIEZA, DESTAPAR 	 STUDIO H-H 
... 	............................................................................ 	.... 	....................................................................................................................... 

❑ SEGUNDA VISITA 	 0 SE RE~UIERE SEGUNDA VISITA 





❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

TW'O"  EXIST 	ROTA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ NO DRENA ❑ OTROS 

S -  ---- 

PARA TUBOS 

'i®® CSA 
cs ► o,.~ Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: < Octubre 2009 	 HOJA 	i?) 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 (2 Vob S - CO PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA N  CURB INLET 

❑ Existe pero no esta en piano MSJ 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 

~NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA 

CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 

❑ Simple ❑ 1/4 

❑ Doble ❑ 1/2 

❑ Triple ❑ Completo 

rCADA VEZ QUE LLUEVE 

] COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRU CTU RA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. _ 

S- TUBO/B.C. 

6- TUBO/B.C. 

7- TUBO/B.C. 

8- CU N ETA 

z  
❑ LIMPIA UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 

❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPA .TAPAD 

❑ BUENA ❑ MALA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA 

QXM PIA/SUCIA ❑ MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 	xSI 	 ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 	 ` ~~ ' . 	 Z ~ n......... ~ . 	-~~~ ..:~ ' ......... 	~~ ........ ,t-~ .......................... _ 	 ~ ~.. 	 ~ . .. ~ 	-~ ............. 	 .... 	 ...... 	 ............ ................... 	 ....................... 	 . .........~ 	~ 	.. ..... 	 .... 	 .. ~ 	I 	~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 

❑ Parr. pesada 

i 	 ! 	 i 	❑ Parr. Sellada 
i 

❑ Punto alto 

❑ Punto bajo 

	

~~ 	 ; 	 ~ 	_ 	 ~ 	❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO N0. CIMG  

FOTO N0. CIMG  

FOTO N0. CIMG 

RECOMENDACIO N. 	 :~ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	K.?RGO  PLAZO 
. 	......... 	 .. .... 	.. 	. ... 
-~ PRIMERA VISITA 	 IMPIE , DESTAPAR ESTUDIO H: H  ........ 

❑ SEGUNDA VISITA 	 0 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ........................................................................... 	.. 	 ................................................................................................................................... 





CSA 
	

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

".o,„, Architects and Engineers, LLP 
	

FECHA:  j Octubre 2009 	 HOJA 	1\4 

BRIGADA: 	No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 
72- G l  (P ! S- 0 oc I  'K~r6 IUXJQV-C) 

OCURRE INUNDACION 	 Q>S0 

TIPO ESTRUCTURA ❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN 

❑ iste pero no esta en plano MSJ 	 ❑ Simple 

No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 

❑ Triple 

❑ CON EVENTO DE TORMENTA 

❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 

❑ 1/4 

❑ 1/2 

❑ Completo 

DA VEZ QUE LLUEVE •-4'C~  

COMBINADO ❑ OTROS 

❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 

❑ NO NIVELADO 

❑ NO NIVELADO 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ OTROS 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 
	

❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 
	

❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS 
	

❑ BUENA 
	

❑ MALA 

4- TUBO/B.C. _ 
	

❑ LIMPIO/SUCIO 
	

❑ TAPADA 

5- TUBO/B.C. 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 
	

❑ TAPADA 

6- TUBO/B.C. 	 ❑ LIMPIO/SUCIO 
	

❑ TAPADA 

7- TUBO/B.C. 	 ❑ LIMPIA/SUCIO 
	

❑ TAPADA 

8- CUNETA 
	

❑ IMPIA/SUCIA 
	

❑ MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 	IASI 
	

❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: U -P ~ .......................................................................................... ~ .........:  

............................................................................................................................................................................................................................................................. 

❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

C 	 ❑ Punto alto 

I ❑ Punto bajo 

❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO N0. CIMG 

S— 

PARA TUBOS 

FOTO NO. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

RECOMENDACION : ❑ ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	© LARGO PLAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
❑ PRIMERA VISITA 	 ❑ LIMPIEZA, DESTAPAR 	 Eg ESTUDIO H-H .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

❑ SEGUNDA VISITA 	 ~SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ................................................................................. 	 ................................................................................................................................... 





CSA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

CS{,(3ro„p Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  15 Octubre 2009 	 HOJA  

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 G,  ~ (Cl 	~ s - 1p (c) PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: Ave Pineiro 

VGrCfL~_ ~ --~-i-i,~ 	 ~G ✓ ~ ~ 

OCURRE INUNDACION 
WrjS)NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	XCADAVEZQUELLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	WCURBINLET 	❑ CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRI LLA 	 IMP 	UCIA 	❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	.1YTAPAD 	TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 	XN0 EXISTE / ROTA 

4- TU BO/B.C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 	I  ❑ LIMPIO/SUCIO PqTAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. 	 ❑ LIMPIA/SUCIO f,2rTAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA ❑ LIMPI 	UCIA' ❑ MALA 	❑ NO DRENA 	❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ~KsI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ..  	......................................... ~fc~L~~ 
.......... 

~ , ~ '  ~L-~.•~  ......,.................................................. 	............ 	. 
~ 	 ~   ~ .~ 

~~ 
...... ~5~ ........~ ...... 	........................................................................................................................................................................................................ 

.. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

I 	I 	 I 	i 	j 	I 	❑ Parr, pesada 

❑ Parr. Sellada 

~ 	 I 	❑ Punto alto 

I 	 ❑ P to bajo 

En pendiente 

~ 	 FLUYE HACIA 

s- 

S —  ---- 

PARA TUBOS 

FOTO N0. CIMG  

FOTO N0. CIMG  

FOTO N0. CIMG 

, 

	

RECOMENDACION 	 CCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	LARGO PLAZO ;......... 	~ ......................................................................................... ....... 

	

~
PRIMERA VISITA 	 PIE 	ESTAPAR 	 STUDIO H-H ........................................................... 	....... 

	

~ SEGUNDA VISITA 	 ❑ SE RE~UIERE SEGUNDA VISITA ............................................................. 	 ................................................................................................................................... 





*~~~ `i 
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SA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

®~  
csAG-„p Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  15  Octubre 2009 	 HOJA 	1(.0 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 G r(4-b S- O j I PUERTO NUEVO 

SECTO R 

CALLE / UBICACION: Ave Pineiro 

4 c L vu.-  46tv i ►) 
OCU RRE I N U N DACION _?NO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE  

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ACATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ ;Y05imple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

` 	CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPAD 	TAPADA` ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ,~IMPI~ 	❑ TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA -P~ 0EXIS 	/ ROTA 

4-  TU BO/B.C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6-  TU BO/B.C. _ ❑ LIMPIO SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7-  TUBO/B.C. ~UCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8-  CU N ETA LIM 	42:SUCI ~ ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)

` 	

SI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

.. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

	

( 	~ 	 i 	~ 	; 	i 	I 	 ❑ Parr. pesada 

	

! 	 ❑ Parr. Sellada 

	

— ' I 	 ❑ Punto alto 

	

— 	 ~ 	 ❑ Punto bajo 

	

I I 	 I 	 En pendiente 

	

~ E41I 	 FLUYE HACIA 

I 	I 	r 	S- 

FOTO N0. CIMG C ~S~ 

FOTO N0. CIMG  

FOTO N0. CIMG S - ---- 

PARA TU3CS 

RECOMENDACION 	 ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	.~LARGO PLAZO 
............ 	.....................:...........................~ . 	.  f..—....--..~. ........................................................................................................... 	.......................... ..... 	....... 	 ... 

PRIMERA VISITA 	 IMPIEZA 	STAPAR 	 ESTUDIO H-H 
. .... 	....................................................................... 	...... 	.................................................,.....,................................. 

❑ SEGUNDA VISITA 	 ❑ SE REQUIERE SEGUNDA VISITA .. 	.... 	 ................................................................................................................................... 





CSA 
csA G,.p Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA:  5'~ Octubre 2009 	 HOJA 	t  -q- 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO 

2 c trd S- ptz I PUERTO NUEVO 

SECTOR  

CALLE / UBICACION: Ave Pineiro 

C ►rc k, 	j~  ~( t w 

OCURRE INUNDACION SI 0 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	CADA VEZ QUE LLUEVE ,-~tvv'~ 
TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ❑ CATCH BASIN ArMH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ❑ LIMP 	UC 	 ❑ TAPADA/P.TAPADA 	❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	 TAPAD 	TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA O EXISTE ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. _ 	-t  t 2--  ❑ LIMPIO/SUCIO P.-krTAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. LIMPIO/SUCIO PXTAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. _ 	~ ~~  ❑ LIMPIA/SUCIO WTAPADA 	❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ~ M 	SUC ❑ MALA 	❑ NO DRENA 	❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 
..................................................  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
❑ Parr. pesada 

! 	 ~ 	 I 	❑ Parr. Sellada 

C 	 I 	I 	 ~ 	~ 	 ❑ Punto alto 

i 	 ❑ Punto bajo 

❑ En pendiente 

S - ---- 

PARA TUBOS 

FLUYE HACIA 

S- 

FOTO NO. CIMG 635-t 

FOTO NO. CIMG 6 45-~--  

FOTO N0. CIMG C-4-Si 

	

RECOMENDACION ' 	 ~ ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	~ 

	

, 	 LARGO PLAZO 
...X

TUDIO 
 ................... 

	

PRIMERA VISITA 	 LIMPIE 	ST PA 	H-H .~ ......................................................... 	 .............................................................................................. 

	

❑ SEGUNDA VISITA 	 0 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA , ................................................................................ 	.... 	 ................................................................................................................................... 





S- ---- 
PARA TUBOS 

*:±+* CSA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

C"o~„ Architects and Engineers, LLP 	FECHA:  S Octubre 2009 	 HOJA 	((6 

BRIGADA: 	No.3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2 C tl,Pb I  S-d3 ~3 PUERTO NUEVO 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: Ave Pineiro 

a rvL H - 	Kka 1- , ,+►  

OCU R R E I N U N DACI O N KONO ❑ CON EVENTO DE TORMENTA OCADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

O Existe pero no esta en plano MSJ ~M—Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

❑ NO EXISTE ROTA ) ❑ NO NIVELADO 

❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

0 EXI 	/ ROTA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

❑ NO DRENA ❑ OTROS 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ❑ LIMPIA/SUCIA 	❑ TAPAD 	TAAA~ 
2- ESTRU CTU RA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	4!EAP:A:Q~7P.TAPADA  

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

5- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA 

6- TUBO/B .C. = ❑ LIMPIO/SUCIO -CU TAPADA 

7- TU BO/B .C. = 	̀Jc  ❑ LIMPIA/SUCIO ,MTAPADA 

S-  CUNETA ❑ IMPI S ❑ MALA 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) SI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

, ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
❑ Parr. pesada 

❑ Parr. Sellada 

❑ Punto alto 

❑ Punto bajo 

En pendiente Ar-1 	~ 	( 	 FLUYE HACIA 

S- 

FOTO N0. CIMG  

FOTO N0. CIMG 

FOTO NO. CIMG 

RECOMENDACION : 	 ❑ ACCION INMEDIATA 	 ❑ ACCION INTERMEDIA 	LARGO PLAZO 

❑ 

PRIMERA VISITA .................................. .
❑ LIMPIEZA, 

DESTAPAR..........................................................

................................

,. 
 ...STUDIO.H:.H........... ................................................................................................... .... 	........................................................................... 	 .~ 
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SECTOR 

CALLE / UBICACION: Ave Pineiro 

OCURRE INUNDACION ~~~'NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	CADA VEZ QUE LLUEVE 	~ 
TIPO ESTRUCTURA XCURB INLET ❑ CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO ❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en piano MS) ❑ Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en piano MSJ ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ❑ LIMPIA/SUCIA 	V-TAPA 	. AP 	❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	-LVTAPADA<APAD 	❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA 	 ❑ MALA O EXIST 	ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. =  ❑ LIMPIO/SUCIO 	WAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. = ❑ LIMPIA/SUCIO 	~ TAPADA 	❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA , 	MPI SUCI 	❑ MALA 	❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) sI 	 ❑ NO 
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OCURRE INUNDACION 	 ~~0 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA ~CADA VEZ QUE LLUEVE,~Y~ 
TIPO ESTRUCTURA ~URB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en piano MSJ 	 ❑ Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

	

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TU BO/B.C. _ 

5- TUBO/B.C. _ 

6- TUBO/B.C. _ 

7- TUBO/B.C. _ 

8- CUNETA 

❑ LIMPIA/SUCIA 	VTAPADA P.TA 

❑ LIMPIA/SUCIA 	O APADA .TAPADA 

❑ BUENA 	 ❑ MALA 

❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA 

❑ LIMPIO/SUCIO 	❑ TAPADA  

( f& 	 ❑ LIMPIO/SUCIO kTAPADA 

❑ LIMPIA/SUCIO WTAPADA 

WLIMPI~SU ❑ MALA 

❑ NO EXISTE / ROTA 

❑ ROTO 

NO EXIST / ROTA 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ ROTO 

❑ NO DRENA 

❑ NO NIVELADO 

❑ NO NIVELADO 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ COLAPSADA 

❑ OTROS 

9 -ZONA INUNDABLE (FEMA) 	 SI 	 ❑ NO 
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OCURRE INUNDACION 	 ❑ SI/NO 	❑ CON EVEN 0 DE TORMENTA 	❑ CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA EVCURB INLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

❑ Existe pero no esta en plano MSJ 	 ❑ Simple 	 ❑ 1/4 	 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ 	 ❑ Doble 	 ❑ 1/2 	 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple 	 ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ❑ LIMPI 	UCIA 	❑ TAPA 	TAPAD ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	~ ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA XISTE ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. =  ❑ LIMPIO/SUCIO ()A TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. _  `~i~ 	 ❑ LIM IA/SUCIO f .WTAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA UCI 	' 'jKMPIAQ ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	~ ❑ SI ❑ NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA :............... 	~!~~~~lk s`~L~ .................... 	~ ................................................................................. ~ 

, .......... ................................................................................................................................................................................................................................................... 

	

I 	 I 	 ( 	I 	 ❑ Parr. pesada 

i 	 ❑ Parr. Sellada 
I 	 ° 

( 	~ 	 ~ 	 ❑ Punto alto 

❑ Punto bajo 

— I 	 ❑ En pendiente 

FLUYE HACIA 

	

~ 	~ ---~- .- 	,- ---l-- S- 

s- ---- 
PARA TUBOS 

FOTO N0. CIMG  

FOTO NO. CIMG  

FOTO NO. CIMG 

RECOMENDACION : 	
*
.ACCI.O.N INMEDIATA 	 ❑ ACCIONINTERMEDIA 	❑ LARGO PLAZO 

.. ..........................................
g.::[:! 	

............................................................................................................................................................ 
MERA VISITA STlk A 	 ❑ ESTUDIO H-H ... ......................'.. 	......... 

❑ SEGUNDA VISITA 	 0 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ........................................................................... 	 ................................................................................................................................... 





V*++* CSA 	
PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

cs„o, Architects and Engineers, LLP 	FECHA: ~  Octubre 2009 	 HOJA 	2~ 

BRIGADA: 	No. 3 

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA N0. BARRIO 

2., E ~~~ S- et ~- u~ e -t6 	j~` ~,~ vc= 

iECTOR 

-ALLE / UBICACION: 	UQ 	~I 

DCURRE INUNDACION 	 ❑ SI/NO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	2 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 	~ CURB INLET ❑ CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

> Existe pero no esta en piano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: ~ec ~-- 
1- PARRILLA 	 ❑ LIMPIA/SUCIA TAPAD 	P.TAP ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	VTAPAD 	.TAP ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA 	' ROTA 

4- TUBO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. LIMPIO/SUCIO Qjp"'TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. LIMPIA/SUCIO Q IN TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA MPIA,i~ ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 
wsi  ❑ NO 
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SECTOR 
CALLE / UBICACION: 	A-VQ QcriQi r ~Z% 

OCURRE INUNDACION X&O ❑ CON EVENTO DE TORMENTA VEZ QUE LLUEVE 	"`~ ,X~ADA 

TIPO ESTRUCTURA 	eCURBINLET ❑ CATCH BASIN ❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET ❑ COMBINADO 	❑ OTROS 

Existe pero no esta en piano MSJ ❑ Simple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

s❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: atAa~ 

1- PARRILLA ❑ LIMPIA/SUCIA 	9 PAD P.TAPADA ❑ NO EXISTE / ROTA ❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ❑ LIMPIA/SUCIA 	S?TAPADA/P.TAPADA ❑ ROTO ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA EXST / ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

5- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

6- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

7- TU BO/B .C. ❑ LIMPIA/SUCIO M TAPADA ❑ ROTO ❑ COLAPSADA 

8- CUNETA IMPIA/ 	CIA ❑ MALA ❑ NO DRENA ❑ OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 	~(Si ❑ NO 
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OCU RRE I N U N DACION tgrQNO 	❑ CON EVENTO DE TORMENTA 	a~ADA VEZ QUE LLUEVE * (~ 
TIPO ESTRUCTURA 	❑ CURB INLET ~CATCH BASIN 	❑ MH ❑ HW ❑ CROSS INLET 	❑ COMBINADO 	 OTROS 

0"Existe pero no esta en piano MSJ 54imple ❑ 1/4 ❑ Sanitario/ Pluvial 

❑ No existe pero esta en plano MSJ ❑ Doble ❑ 1/2 ❑ Pluvial/ Sanitario 

❑ Triple ❑ Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 	 ~~ SUCIA 	❑ TAPADAOSP ❑ NO EXISTE / ROTA 	❑ NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 	❑ LIMPIA/SUCIA 	„[V'fAPAD 	TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ NO NIVELADO 

3- ESCALERAS ❑ BUENA ❑ MALA O EXISTE ~ROTA 

4- TU BO/B .C. _ ❑ LIMPIO/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

5- TUBO/B .C. ❑ LIMPIO/SUCIO TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

6- TUBO/B .C. = 	~~  ❑ LIMPIO/SUCIO P.~TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

7- TUBO/B .C. = ❑ LIMPIA/SUCIO ❑ TAPADA ❑ ROTO 	 ❑ COLAPSADA 

8- CU N ETA ❑ LIMPIA/SUCIA ❑ MALA ❑ NO DRENA 	ROTROS nb 
kcty  

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 
Wi 

❑ NO 
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